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Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях гаража университета

1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности начальника гаража и 
водительского состава (ответственного лица за пожарную безопасность), при выполнении 
любого вида работ в помещениях гаража.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность в помещениях гаража (на открытой 
стоянке служебных автомобилей, а также за выполнение настоящей Инструкции, несут 
начальник гаража и водительский состав, назначенный приказом ректора университета.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1. Начальник гаража (лицо, исполняющее его обязанности), водительский состав, 

непосредственно выполняющие ремонтно-восстановительные работы в гараже (на 
открытой стоянке служебных автомобилей) обязаны:

2.1.1. Знать пожарную опасность помещений, используемого оборудования, а
также материалов и веществ, применяемых при выполняющие ремонтно
восстановительных работах.

2.1.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по 
противопожарному режиму для помещений гаража.

2.1.3. Следить за противопожарным состоянием закрепленной территории 
(помещений) в гараже, состоянием и исправностью электропроводки и используемых в 
работе электроприборов (оборудованием), состоянием, эвакуационных путей и аварийных 
выходов из помещений.

2.1.4. Не допускать:
-  загромождения путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров, лестничных 

площадок, маршей лестниц) различными материалами и предмётами (мебелью, шкафами, 
оборудованием), препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в 
случае пожара;

-  снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся 
дверей коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не 
используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);

-  закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей и выходов на 
наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;

-  использования электрооборудования и приборов в условиях, не соответствующих 
рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющих неисправности, 
которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-  использования поврежденных розеток, рубильников и других электро- 
установочных изделий;

-  обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатацию их со снятыми колпаками (рассеивателями);

-  использования электронагревательных приборов, не имеющих устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара;

-  оставления без присмотра включенных в сеть электронагревательных приборов и 
другого технологического оборудования, за исключением тех устройств (приборов), 
которые по условиям учебного (технологического) процесса должны работать 
круглосуточно;

-  применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, 
использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов 
защиты от перегрузок и короткого замыкания;

-  расстояние от светильников до горючих материалов, хранящихся в помещениях, 
должно быть не менее 0,5 м.

2.1.5. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (огнетушители) и 
обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.
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Инструкция О мерах пожарной безопасности в помещениях гаража университета

помещения гаража и проверять:
-  выключение электронагревательных приборов, оргтехники и др, оборудования, 

силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и 
электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать 
круглосуточно):

-  уборку сотрудниками своих рабочих мест, удаление с рабочих мест 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и других легко возгораемых предметов и 
материалов (товаров в аэрозольной упаковке) в специально отведенное и оборудованное 
для их хранения место:

-  наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, 
окнам, к средствам пожаротушения и связи,-

-  закрытие окон (форточек) и дверей.
2.2. Все виды пожароопасных (огневых) работ, связанных с применением газосварки, 

электросварки, инструмента для резки металла (болгарки) и открытого пламени (подогрев 
битума, паяльные и другие работы) исполнитель обязан проводить на территории гаража 
только с оформленным нарядом-допуском, обязательным инструктажем и сообщением о 
начале, окончании и месте проводимых работ в дежурную службу пожарной части № 86 
ФГКУ « 3 1 ОГПС Самарской обл,».

Нарушение настоящего пункта инструкции оформляется актом для принятия 
административных мер.

2.3. Право выдачи наряда-допуска на проведение огневых работ по всем объектам 
(помещениям) университета предоставлено начальнику управления комплексной 
безопасности.

2.4. Запрещается допускать к выполнению пожароопасных (огневых) работ лиц, не 
имеющих квалификационного удостоверения по технике пожарной безопасности и талона 
к нему.

2.5. Проведение огневых работ в выходные, праздничные дни и ночное время не 
допускается. Разрешается проведение данного вида работ только в случае аварийных 
ситуаций под ответственность исполнителя работ и под наблюдением дежурного 
охранника.

2.6. Пожароопасные (огневые) работы всех видов (кроме аварийных) необходимо 
заканчивать не позднее 17 часов (ежедневно), сообщая об этом дежурному пожарной 
части № 86 ФГКУ «31 ОГПС Самарской обл.».

2.7. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна 
производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено 
наблюдение в 4 часов после окончания пожароопасных работ.

2.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 
пожароопасных недочетов. С  недочетах, которые не могут быть устранены немедленно, 
необходимо сообщить начальнику управления комплексной безопасности для принятия 
соответствующих мер.

3. ПСРЯДСК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПСЖ АРЕ
3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т л.) каждый сотрудник, производящий работы в гараже (на 
открытой стоянке) обязан:

а) Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону o i (сотовый lo i, 112), и 
поставить в известность начальника управления комплексной безопасности. При 
вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию.

б) Немедленно организовать эвакуацию других сотрудников в соответствии с 
планом эвакуации.

в) Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения.

3.2. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.
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остановить работу электрооборудования, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

3.4. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделений пожарной охраны.

3.5. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого 
прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию 
в зависимости от обстановки.
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